Udskiftningsvejledning

EXHAUSTO

Erstatning af emhaette ESL145 med emhatte ESL245

Fremgangsmade:

3006742-012024-HG

Demonter gamle ESL145 incl. beslag og evt. traelister pa
sideskabene

Lasne beslagene der holder kanalsystemet

Forindstil spjeeld i ESL245 (mal evt. dbning i ESL145 ved
grund og forcering og overfgr denne abning til ESL245 vha.
spjaeldjusteringerne)

Monter beslagene pa ESL245, Torx 10 skruer medfglger
Monter skydemuffe fx Lindab SMFU125x150 i kanal, eller
tilsvarende rgr-forleenger, da studs pa ESL245 er ca. 60 mm
lavere placeret end pa ESL145

Monter ESL245 helt op ad bagveeg og tilslut kanalsystem
Juster udtraeksstop, sa udtrek flugter med fx skabslage
Tilslut stikprop til stikkontakt med jordforbindelse

Tilslut potentialfri kontakt i emhaette, hvis det

blev anvendt i tidligere emhaettes funktion
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