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When the water trap is mounted on the condensation drain, there may be 
problems opening the cover of the section (see photo). Therefore it is 
recommendable to keep this in mind during the installation process.
Når vandlåsen monteres på kondensafløbet kan der opstå problemer med at 
åbne lågen til sektionen (se foto). Det anbefales derfor, at der tages hensyn 
til dette under montagen.
Wenn am Kondensatabfluss ein Geruchsverschluss montiert wird, kann es 
Probleme damit geben, die Klappe zum Abschnitt zu öffnen (siehe Bild).
Daher wird empfohlen, dies bei der Montage zu berücksichtigen.
Når vannlåsen monteres på kondensavløpet, kan det oppstå problemer med 
å åpne lokket til ventilatordelen (se bilde). Det anbefales derfor å ta hensyn 
til dette under monteringen.
När vattenlåset monteras på kondensavloppet kan det uppstå problem med 
att öppna luckan till sektionen (se bild). Vi rekommenderar därför att du tar 
hänsyn till detta under monteringen.
Wanneer het waterslot gemonteerd wordt op de condensafvoer kunnen er 
problemen ontstaan bij het openen van de deur naar de sectie (zie foto).  
Daarom wordt er aangeraden om hier tijdens de montage op te letten.
Kun kondenssiveden poistoon asennetaan vesilukko, osan kannen 
avaaminen voi olla vaikeaa (ks. valokuva). On suositeltavaa ottaa tämä 
huomioon asentamisen aikana.
При установке водяного затвора в трубопроводе отвода конденсата 
могут возникать проблемы с открыванием дверцы секции (см. фото). 
Учтите это при монтаже затвора.

RU

GB Condensation drain, ventilator section
DK Kondensafløb, ventilatorsektion
DE Abfluss für Kondensat, Ventilatorsektion
NO Kondensavløp, ventilatordelen
SE Kondensavlopp, ventilatorsektion
NL Condensafvoer, ventilatorsectie 
FI Kondenssiveden poisto puhallinosasta
RU Трубопровод отвода конденсата, вентиляторная секция 


